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1  Emniyet

1.1

islemle ilgili uyan bilgilerinin siniflandirimasi
islemle ilgili uyari bilgileri, asagida gdsterildigi
gibi tehlikenin agirligina bagh olarak uyari
isaretleri ve uyari metinleriyle siniflandiriimis-
tir:

islemle ilgili uyar bilgileri

Uyar isaretleri ve uyari metinleri
Tehlike!

Oliim tehlikesi veya agir yaralanma
tehlikesi

Tehlike!

Elektrik garpmasi nedeniyle 6lim
tehlikesi

Uyari!

Hafif yaralanma tehlikesi

Dikkat!

Maddi hasar veya gevreye zarar
verme tehlikesi

=P B P

1.2 Amacina uygun kullanim

Yanlis veya amacina uygun olmayan sekilde
kullaniimasi durumunda; yasamsal tehlike
arz edebilir, Uriinde veya ¢cevresinde maddi
hasarlar meydana gelebilir.

Bu Uriin merkezi sicak su hazirlama fonksi-
yonu i¢in dngorulmustar.

Uriin, besleme havasi hatlarinin ve atik gaz
hatlarinin désenmesi saglanacak sekilde du-
vara monte edilir. Montaj yeri olarak kiler oda-
lar1, depo, cok amacli kullanim veya oturma
alanlari segilebilir. Yeterli temiz hava besle-
mesi saglanmalidir.

Amacina uygun kullanim arasinda yer alan-
lar:

— Uriine ve diger tim sistem bilesenlerine
ait birlikte verilen kullanma kilavuzlarinin
dikkate alinmasi

— Kilavuzlarda yer alan tUm kontrol ve bakim
sartlarinin yerine getirilmesidir.

Bu Urtin 8 yas ve Uzerindeki ¢ocuklar ve fizik-
sel, algilama veya ruhsal yetenekleri sinirli
olan veya cihaz hakkinda yeterince tecribesi
ve bilgisi olmayan kisiler tarafindan, ancak bir
kisi tarafindan denetlenirlerse veya cihazin
nasil kullanildigina ve olusabilecek tehlike-
lere dair talimatlar aldilarsa, kullanilabilir. Co-
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cuklar drtinle oynamamalidir. Temizleme ve
kullanici bakimi, denetlenmeyen ¢ocuklar ta-
rafindan yapiimamalidir.

Uriinlin arag icerisinde kullanimi, érn. kara-
vanlar, amacina uygun degildir. Surekli bir
yere bagl olan sabit birimler arag¢ degildir
(yani sabit montaj).

Bu kilavuzda tarif edilenin disinda bir kulla-
nim veya bunu asan bir kullanim amacina
uygun degildir. Her tlrlG dogrudan ticari ve
endustriyel kullanim da amacina uygun kulla-
nim deqildir.

Dikkat!
Her tarld kéta amagch kullanim yasaktir.

1.3  Genel emniyet uyarilari
1.3.1 Yanlis kullanim nedeniyle tehlike

Yanlis kullanim nedeniyle kendiniz ve diger
kisiler tehlike altinda kalabilir ve maddi hasar-
lar s6z konusu olabilir.

» Mevcut kilavuzu ve tim ilave dokimanlari
dikkatlice okuyun, 6zellikle "Emniyet" bolu-
munu ve uyari notlarini.

» Sadece mevcut kullanma kilavuzunda be-
lirtilen galismalari yapin.

1.3.2 Tikanmis veya sizdiran atik gaz
borusu nedeniyle 6lim tehlikesi

Binalardaki atik gaz kokusunda:

» Erisebileceginiz tim kapilari ve pencereleri
acin ve cereyan yapmasini saglayin.

» Urlini kapatin.

» Yetkili servisi bilgilendirin.

1.3.3 Gaz kagagi nedeniyle 6lim tehlikesi
Binalarda dogal gaz kokusunda:

» Gaz kokusu olan mekanlarda bulunmayin.

» MUmkuUnse kapilari ve pencereleri agin ve
cereyan yapmasini saglayin.

» Acik alevden kacinin (6rn. gakmak, Kibrit).

» Sigara icmeyin.

» Binada bulunan elektrik salterlerini, soket-
leri, zilleri, telefonu ve diger iletisim sistem-
lerini kullanmayin.

» Gaz sayacl kapatma dlzenegini veya ana
kapatma duzenegini kapatin.

» MUmkuUnse Urlindeki gaz kesme vanasini
kapatin.



» Diger bina sakinlerini uyarin.

» Hemen binayi terk edin ve diger Kisilerin
girmesini 6nleyin.

» Binay terk eder etmez polisi ve itfaiyeyi
arayin.

» Gaz sirketinin acil durum birimini evin di-
sindaki bir telefondan haberdar edin.

1.3.4 Patlayici veya tutusabilen maddeler
nedeniyle yasam tehlikesi

» Uriiniin kurulum yerinde patlayici veya
tutusabilen maddeleri (6rn. benzin, kagit,
boyalar) kullanmayin veya depolamayin.

1.3.5 Gilvenlik tertibatlarinin eksik olmasi
nedeniyle 6lum tehlikesi

Guvenlik tertibatlarinin (6rn. emniyet ventili,

genlesme deposu) eksik olmasi hayati tehli-

kelere ve agir yaralanmalara yol agabilir, 6rn.

patlamalar nedeniyle.

» Yetkili teknik servisin glvenlik tertibatlari-
nin islevi ve konumu hakkinda sizi bilgilen-
dirmesini saglayin.

1.3.6 Uriindeki ve iriin gevresindeki
degisiklikler nedeniyle 6lim tehlikesi

» Gulvenlik tertibatlarini kesinlikle ¢cikarma-
yin, kdprulemeyin veya bloke etmeyin.

» Guvenlik tertibatlarinda degisiklik yapma-

yin.
» Parcalarin contalarini bozmayin veya ¢i-
karmayin.

» Asagidakiler Uzerinde degisiklik yapilma-
malidir:
— Uriinde
— Gaz, hava, su ve elektrik hatlarinda
— Tum atik gaz sisteminde
— Emniyet ventilinde
— Gider borularinda
— Uriinlin isletme glivenligini etkileyebi-
lecek yapi malzemelerinde

1.3.7 Yetersiz yanma havasi girisi
nedeniyle zehirlenme tehlikesi

Kosullar: Ortam havasina bagiml isletim

» Yanma havasi girisinin yeterli olmasini
saglayin.

1.3.8 Yanlis veya yapilmayan bakim ve
onarim nedeniyle yaralanma ve
maddi hasar tehlikesi.

» Hicbir sekilde kendi basiniza tGrinde bakim
calismalari veya onarim gergeklestirmeyin.

» Arizalarin ve hasarlarin hemen yetKkili bir
teknik servis tarafindan giderilmesini sag-
layin.

» Ongériilen bakim araliklarina uyun.

1.3.9 Donma sonucu maddi hasar tehlikesi

» Soguk kis guinlerinde 1sitma sisteminizin
calisir konumda olmasini ve odalarin ye-
terli 1siya sahip olmasini saglayiniz.

» Isletimi saglayamiyorsaniz, yetkili bayinin
Isitma sistemini bosaltmasini saglayin.

1.3.10 Uygun olmayan yanma ve ortam
havasi nedeniyle korozyon hasari
tehlikesi

Spreyler, ¢6zlcl maddeler, klor igeren te-
mizlik maddeleri, boyalar, yapistirici madde-
ler, amonyak bilesikleri, tozlar vb. Grinde ve
yanma havasi/atik gaz akim borusunda ko-
rozyona yol agabilir.

» Yanma havasl beslemesinin daima flor,
klor, kikirt, toz vs. icermemesini saglayin.

» Montaj yerinde kimyasal maddelerin depo-
lanmamasini saglayin.
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2 Dokiman ile ilgili uyarilar

21 Birlikte gecerli olan dokiimanlarin dikkate

alinmasi

» Sistem bilesenlerinin beraberinde bulunan tim kullanma
kilavuzlarini mutlaka dikkate alin.

2.2

» Bu kilavuzu ve ayrica birlikte gecerli olan tim belgeleri
daha sonra kullanmak tzere saklayin.

Dokiimanlarin saklanmasi

2.3

Bu kilavuz sadece asagidaki urinler icin gecerlidir:

Kilavuzun gegerliligi

Uriin - Uriin numarasi
turboMAG 12 (H-TR)
turboMAG 14 (H-TR)

0010018593
0010018594

24

Uriiniin montaiji ile ilgili gerekli bilgiler asagida agiklanmustir.

Montaj bilgileri

1. Bu Urilin sadece, Vaillant yetkili saticilarinin uzman tesi-
satcilan tarafindan monte edilmelidir. Montajin mevcut
talimatlara, kurallara ve direktiflere uygun olmasindan
bu uzman tesisatgi sorumludur.

Uriintin tamir ve bakimi Vaillant teknik servisi tarafindan
yapilmalidir.

2. Uriiniin montaji ile ilgili bilgi ve semalar, bu kilavuz ile
birlikte verilen montaj kilavuzunun “Montaj” bolimiinde
verilmistir.

3. Uriindin teknik bilgileri, bu kilavuz ile birlikte verilen
montaj kilavuzunun “Teknik bilgiler” bélimiinde
verilmistir.

25

1. Malin ayipl oldugunun anlasiimasi durumunda tuketici;

Tilketicinin segimlik haklari

1.1 Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek
s6zlesmeden dénme,

1.2 Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden
indirim isteme,

1.3 Asiri bir masraf gerektirmedigi takdirde, bitin
masraflari saticiya ait olmak lzere satilanin Uc-
retsiz onarilmasini isteme,

1.4 imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistiril-
mesini isteme, sec¢imlik haklarindan birini kullana-
bilir. Satici, tliketicinin tercih ettidi bu talebi yerine
getirmekle yukimluddr.

2. Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistiril-

mesi haklar Uretici veya ithalat¢ciya karsi da kullanilabi-
lir.
Bu fikradaki haklarin yerine getiriimesi konusunda sa-
tici, Uretici ve ithalatgl miiteselsilen sorumludur. Uretici
veya ithalatgl, malin kendisi tarafindan piyasaya siirtil-
mesinden sonra ayibin dogdugunu ispat ettigi takdirde
sorumlu tutulmaz.

3. Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistiril-
mesinin saticl i¢in orantisiz gu¢likleri beraberinde geti-
recek olmasi halinde tlketici, sézlesmeden dénme veya
aylip oraninda bedelden indirim haklarindan birini kul-
lanabilir. Orantisizligin tayininde malin ayipsiz degeri,
aylbin énemi ve diger secimlik haklara basvurmanin
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tuketici agisindan sorun teskil edip etmeyecegi gibi hu-
suslar dikkate alinir.

4.  Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistiril-
mesi haklarindan birinin segilmesi durumunda bu ta-
lebin saticiya, Ureticiye veya ithalatgiya yoneltiimesin-
den itibaren azami otuz is glinu,iginde yerine getiriimesi
zorunludur. Ancak, 6502 sayil Tiketicinin Korunmasi
Hakkinda Kanun’un 58 inci maddesi uyarinca ¢ikarilan
yonetmelik eki listede yer alan mallara iliskin, tiketicinin
Ucretsiz onarim talebi, ydnetmelikte belirlenen azami ta-
mir slresi i¢inde yerine getirilir.

Aksi halde tiketici diger secimlik haklarini kullanmakta
serbesttir.

5. Tuketicinin sdzlesmeden dénme veya ayip oraninda
bedelden indirim hakkini sectigi durumlarda, 6demis ol-
dugu bedelin timi veya bedelden yapilan indirim tutar
derhal tiketiciye iade edilir.

6. Secimlik haklarin kullaniimasi nedeniyle ortaya ¢ikan
tim masraflar, tiiketicinin segctigi hakki yerine getiren
taraf¢a karsilanir. Tiketici bu segimlik haklarindan biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayili Tirk Borglar
Kanunu hikimleri uyarinca tazminat da talep edebilir.
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Tuketici, secimlik haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak ¢i-
kabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu veya
tiketici isleminin yapildig yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine
veya Tlketici Mahkemesine basvurabilir.

Tiketicinin sikayet ve itirazi durumunda

3 Urtintin tanimi

3.1 Uriin Gizerindeki semboller
Sembol | Anlami
Uriin 230 V sebeke gerilimi altindadir
3.2 Cihaz tip etiketi Gizerindeki bilgiler
Cihaz tip etiketi, dis tarafta Grlintn alt kisminda bulunur.
Cihaz tip etiketi Gizerindeki Anlami
bilgiler
EIi] Kilavuzu okuyun!
HS Tip bilgisi
24 Cihaz glici
H Gaz cinsi (6rn. dogal gaz)
TE Hedef Ulke (hedef pazar)
Vv Sebeke gerilimi
w Elektrik sarfiyati
Hz Sebeke frekansi
MPa (bar) Maks. devre basinci
IP Koruma tiirii/koruma sinifi
Kat. (6rn. llpy34) izin verilen gaz kategorisi
Tip (6rn. Cyy) izin verilen atik gaz baglanti-
lari
G20 - 20 mbar (2 kPa) Fabrikasyon gaz cinsi ve gaz
baglanti basinci




Cihaz tip etiketi Gzerindeki
bilgiler

Anlami

wwijjjj (6. 11/2014)

Uretim tarihi: Hafta/yil

PMW (6rn. 10 bar (1 MPa))

Sicak kullanma suyu devresi
calisma basinci

ED 92/42 Guncel verimlilik ydnetmeligi
3* ile yerine getiriliyor

P Anma 1sil gi¢ araligi

Taks. (6rn. 60 °C) Maks. gidis sicakligi

Q Anma 1sil yik

D Kullanim suyu debisi

Sicak su hazirlama

“ XXXXXXYYYYYYYYYYZZ2272777777 m

Barkod, seri numarali,

7 ila 16 arasindaki rakamlar
artin numarasini teskil etmek-
tedir

3.3

Uriiniin yapisi

1

Uriin

2 Kumanda paneli

34 Kumanda paneline genel bakis

1 Ag¢ma/kapama salteri 3 Ekran

2 Ayar diigmesi (sicaklik
ayari)

35 Uriiniin ekrani

t

°C
‘se
R
aum

reset '-

Sembol | Anlami
I | Guncel sicak su sicakligi géstergesi
i
o Dogru brilor isletimi:
| Brilor agik
set Kullanma suyu sicakligi ayarlandi
reset | Sifirlama fonksiyonu aktif, Griin kapatildi
\\ Bakim gerekli
- Sicak su konumu aktif
l Y
FXX Ariza mesaji: ,Ana ekran” yerine yanip sénerek
gosterilir
3.6 Kullanim konsepti

Ayarlanabilir degerler yanip sénerek gdsterilir.

Ekran aydinlatmasi, trliind galistirirsaniz veya bir kumanda
elemanina basarsaniz devreye girer.

30 saniye igerisinde herhangi bir kumanda elemanina bas-
mazsaniz, ekran aydinlatmasi séner ve ekran énceki goster-
geye geri doner.

Kumanda ele- Anlami

mani / Sembol

Ayar dugmesi — Uriini agma ve kapatma

— Sicak su sicakliginin ayarlanmasi
— Gidis suyu sicakliginin ayarlanmasi
— Degerlerin ayarlanmasi

r Sicak su agilir

Kullanma kilavuzu turboMAG 0020219288_01



Kumanda ele- Anlami

mani / Sembol
reset

Uriin resetlenir

3.7 Ana ekranda kullanim

Ana ekranda sicaklik, isletme modu ve ilave bilgiler gériinta-
lenir.

°C

-

[ 4

Bir ariza mesajl mevcutsa, ana ekranda bir ariza kodu gdste-

rilir.
CE isareti

3.8
CE isareti, Urtinlerin tip etiketi dogrultusunda gecerli yénet-

meliklerin esas taleplerini yerine getirdigini belgelendirir.

Uygunluk aciklamasi igin Ureticiye danisilabilir.

3.9 TSE isareti

TSE isareti ile, bu Griintin TSE tarafindan kontrol edildigi ve
Turkiye'de satis icin onaylandigi belgelenmistir.

4 isletim

Uyari!
Sicak su nedeniyle haslanma tehlikesi!

Yanlis ayarlanan su sicakliklari ve hatlarda
sicak su bulunmasi nedeniyle haslanma tehli-
kesi mevculttur.

» Suyun sicakligini elle kontrol edin.
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1. Uriiniin montajini gergeklestiren uzman tesisatgidan
kapatma vanalarinin konumu ve kullanimi ile ilgili bilgi
isteyin.

2. Harici olarak monte edilen gaz kesme vanasini agin.

Kapatma vanalarinin agiimasi

3. Uriindeki gaz kesme vanasini agin.
4. Harici monte edilen soguk su devresi kapatma vanasini
acin.
4.2 Uriinlin devreye alinmasi
» Uriinli sadece kapak tamamen kapali oldugunda isletime
alin.
4.3  Uriind agma

» Ayar digmesini (1) saatin dénus yoniinde gevirin.

< Ekranda (2) ana ekran gosterilir.

4.4 Kullanma suyu sicakliginin ayarlanmasi

O

w @
3 15

&

o
L

» Ayar digmesini (1) saat ydninde dondirin.

< Ekranda ayarlanan sicak su sicakhgi gosterilir.



5 Anza giderme

5.1 Arizalarin tespit edilmesi ve giderilmesi

» Arizalar veya ariza mesajlari (FXX) meydana gelirse,
ekteki tabloya gore hareket edin.

Ariza giderme (- sayfa 10)

» Uriin sorunsuz calismiyorsa, yetkili teknik servise basvu-
run.

6 Temizlik ve bakim

6.1 Bakim

Uriiniin sirekli galismaya hazir olmasi ve galisma emniyeti,
guvenirligi ve yiksek kullanim émru igin 6n sart yetkili bir
teknik servis tarafindan Griinun yillik kontroliinin ve iki yilda
bir bakiminin yapilmasidir. Kontrol sonuglarina bagh olarak
daha erken bakim gerekebilir.

6.2 Uriiniin bakimi

Dikkat!

Uygun olmayan temizleme maddeleri nede-
niyle maddi hasar tehlikesi!

» Sprey, asindirici maddeler, bulasik de-
terjanlari, ¢bzict madde veya klor igeren
temizlik maddeleri kullanmayin.

» Kapagi nemli bir bez ve ¢bézlicii madde igermeyen sa-
bunla temizleyin.

6.3 Bakim uyarilarinin okunmasi

Ekranda ‘\ semboll gérunirse, Urinun bakimi gereklidir.
» Bunun igin yetkili teknik servise basvurun.

< Uriin ariza konumunda degildir ve galismaya devam
eder.

7 Uriinin devre disi birakilmasi

7.1 Uriint gegici olarak devre disi birakma

» Uriinii sadece donma riski yoksa gegici olarak kapatin.

» Acma/kapama salterini dayanak noktasina kadar saat
yoninin tersinde dondurin.

< Ekran soner.

» Artik suyu hattan bosaltmak icin su muslugunu agin.
Su muslugunu kapatin.

» Uzun sireli kapatmada (6rn. tatil) gaz kesme vanasini ve
ayrica soguk su devresi kapatma vanasini kapatin.

v

7.2

» Uriiniin bir yetkili bayi tarafindan kapatiimasini saglayin.

Uriindin nihai olarak devre disi birakilmasi

8 Geri donlisim ve atiklarin yok edilmesi

» Ambalajin yok edilmesini tGriiniin montajini gergeklestiren
yetkili bayiye birakin.

E Uriin bu isaretle isaretlenmisse:

» Uriini bu durumda ev ¢opiine atmayin.

» Bunun yerine Urinu elektrikli ve elektronik eski cihazlarin
geri dénlstirdldigu bir toplama merkezine verin.

ﬁ Uriindeki piller bu isaret ile isaretlenmisse, sagliga ve
cevreye zararli maddeler igerebilir.

» Pilleri bu durumda bir pil toplama merkezine verin.

9 Garanti ve misteri hizmetleri

9.1 Garanti

Cihaz firmamizin garantisi kapsamindadir. Garanti suresi
cihazin devreye alinmasi ile baslar ve iki yildir. Cihazin ga-
ranti sUresi icerisinde gerek malzeme, gerekse imalat hata-
larindan dolayi arizalanmasi sonucu, bakim ve onarim isgi-
lik masrafi alinmaksizin bedelsiz olarak yapilacaktir. Ciha-
zin montaji ve elektrik kablolarinin désenmesi, yerel elektrik
standartlarina, cihazin montaj ve kullanma kilavuzuna uygun
olarak, Vaillant yetkili saticilar ve yetkili saticilarimizin ser-
tifikali ustalari tarafindan yapilmalidir. Kablo uglarinin bag-
lantisi yalniz Vaillant Teknik Servisi tarafindan yapilmalidir.
Cihazin yanlis montajindan ve kullanma kilavuzuna uymama
sonucu meydana gelen arizalar igin firmamiz mesuliyet kabul
etmez. Bu nedenle cihazi mutlaka bir Vaillant yetkili satici-
sina monte ettiriniz.

Bu tip cihazlarin, Glimriik ve Ticaret Bakanliginca tespit edi-
len kullanim émri 10 yildir.

Dikkat!

Kullanma kilavuzundaki talimatlara uyulmadigi takdirde, ci-
hazlarimizda hava kosullarindan ve 6zellikle DONMADAN
OLUSABILECEK HASARLAR garanti kapsaminda degildir.

Vaillant, cihazin sahibi olarak size devreye alindigi tarihten
baslamak tizere iKI YILLIK bir garanti vermektedir. Bu siire
icinde cihazda tespit edilen malzeme veya imalat hatalar
Vaillant teknik servisi tarafindan bedelsiz olarak giderilecek-
tir. Malzeme veya imalat hatalarindan kaynaklanmayan ari-
zalar 6rn. Kurallara aykiri montaj ve sartnamelere uygun ol-
mayan kullanim igin mesuliyet kabul etmemekteyiz. Fabrika
garantisini, sadece cihazin montaji Vaillant yetkili saticilari
tarafindan yapildiginda vermekteyiz. Cihazla ilgili servis ve
bakim isleri Vaillant teknik servisi tarafindan yapiimadiginda,
fabrika garantisi kalkar. Fabrika garantisi ayrica, cihazda ori-
jinal Vaillant pargalarinin disindaki pargalarin kullaniimasi
durumunda da kalkar. Arizanin bedelsiz olarak giderilmesin-
den baska talepler, 6rn. tazminat talepleri, fabrika garantisi
kapsaminda degildir.

Bu tip cihazlarin, Glimrik ve Ticaret Bakanliginca tespit edi-
len kullanim émri 10 yildir.
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Dikkat!

Kullanma kilavuzundaki talimatlara uyulmadigi takdirde, ci-
hazlarimizda hava kosullarindan ve 6zellikle DONMADAN

OLUSABILECEK HASARLAR garanti kapsaminda degildir.
9.2 Misteri hizmetleri

Musteri Hizmetleri: 444 2888

Internet: http://www.vaillant.com.tr
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Ek

A Ariza giderme

Ariza

Nedeni

Tedbir

Uriin galismiyor:

— Sicak su yok

Harici olarak monte edilen gaz kesme vanasi ve/veya
urindeki gaz kesme vanasi kapali.

Her iki gaz kesme vanasini agin.

Binadaki elektrik beslemesi kesildi.

Binadaki sigortayi kontrol edin. Uriin, sebeke ge-
riliminin tekrar gelmesiyle otomatik olarak ¢alis-
maya baslar.

Uriin kapal.

Uriint agin (- Bél. ,Uriiniin agilmasi®).

Sicak su sicakhgi ¢cok dusik ayarlanmis.

Sicak su sicakhgini ayarlayin (- Bélum ,Sicak
su sicakliginin ayarlanmasi").

Isitma sisteminde hava var.

Yetkili bayi tarafindan 1sitma sisteminin havasini
aldirin.

Dogalgazda gergeklesen U¢ basarisiz atesleme dene-
mesinden/sivi gazda gergeklesen bir basarisiz atesleme
denemesinden sonra Urtin ariza konumuna geger (Ariza
mesaji: F04).

Ac¢ma/kapama salterini KAPALI konumuna getirin
ve sonra tekrar AGIK konumuna getirin. Uriin
yeniden g¢alismaya baslar.

Atesleme arizasini Ug ariza giderme denemesi
ile gideremiyorsaniz, yetkili bir teknik servise
basvurun.

Atik gaz hattinda bir ariza mevcut (Ariza mesaji: F05).

Yetkili teknik servis tarafindan arizanin giderilme-
sini saglayin.
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tedarikgi

Vaillant Is1 Sanayi ve Ticaret Ltd. $ti.

Bahgelievler Mah. Bosna Bulvari 146 34688 / Cengelkdy, Uskiidar — istanbul
Musteri Hizmetleri 444 2888 Tel. 02 16 558-8000

Fax 02 16 462-3424

vaillant@vaillant.com.tr www.vaillant.com.tr

© Bu kilavuzun veya kisimlarinin, telif haklari korunmaktadir ve sadece ureticinin yazili onayi ile gogaltilabilir
veya dagitilabilir.

Degisiklik yapma hakki saklidir.
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